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Broj:
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Broj izvjesca: 01 02081/20
Narucitel]: Osjecko-baranjska zupanija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
31000 Osijek, Kapucinska 40/1
Dokument: Program javnih potreba u zdravstvu na podrugju Osje&ko-baranjske Zupanije

Naziv uzorka:
Vrsta uzorka:

Datum uzorkovanja:

Datum dostave:
Poc&etak analize:
Zavretak analize;
Lokacija:

Vrsta analize:

Razlog zahtjevanja:

Uzorkovao:
Tip dostave:
Plan uzorkovanja:

Klasa:510-01/19-01/38,Ur.broj:2158/1-01-01-19-4 od 12.12.2019. (Zupanijski glasnik
15/19.)

Voda za ljudsku potro$nju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije
Voda za ljudsku potro$nju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije
15.6.2020. 09:30

15.6.2020. 13:00

15.6.2020.

20.07.2020. 13:43:10

VZ Belisce - Crpiliste, vodosprema

B analiza

Zdravstvena ispravnost

Zvonimir Bubalo

Uzorkovano prema *HRN ISO 5667-5:2011; *HRN EN ISO 19458:2008
OBR 096 REV 2 zapis broj: 163/2020

#IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Dobiveni rezultati analize uzorka vode za ljudsku potrodnju SUKLADNI SU MDK vrijednostima iz Priloga |. Pravilnika o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te naginu vodenja
registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17 i 39/20). Obzirom na izvréenu analizu,
uzorak vode za ljudsku potro$nju, ispunjava parametre sukladnosti prema &l. 8. stavku 2. Zakona o vodi za ljudsku potrosnju
(NN br, 56/13, 64/15,104/17, 115/18 i 16/20).

Voditelj odjela:
Danijela Bezik
mag. ing. biotechn.

Mo

Dostaviti:

& Voditelj sluiLe:
dg{c. dr. sc. Suzana\Cavar, mag. pharm.
= ;} spec.gnalit.ioksikologije

1. Osjecko-baranjska Zupanija, Upravni odjel za zdravstvo | socijalnu skrb, Hrvatska, 31000 Osijek, Kapucinska

401

2. Hidrobel d.o.o., Hrvatska, 31551 Beli§¢e, Radnicka 1/B

3. Arhiva

OBR 090 REV 3

Mapomena:

Analiti¢ko izvjeSce broj: 01 02081/20 Strana 1/6

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvriitelja.
2) Analiticko izvjesce rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovazedi bez Ziga i potpisa,

3} *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017

4) #lzjava o sukladnosti nije u akreditiranom podrugju

Ovlasteni laboratori] za provodenje analiza vode za ljudsku potrodnju prema Rjesenju Ministarstva zdravstva, KLASA:UP/I-541-02/1 9-03/05;
URBROJ: 534-07-2-1-3/2-18-3 od 21. oZujka 2019.

Ovlasteni laboratori] za uzimanje uzoraka | ispitivanja voda prema Rjesenju Ministarstva zastite okolida i energetike, KLASA:UP/I-325-07/17-02/07
URBROJ: 517-17-2-14-4 od 4. travnja 2017.

Ovlasteni laboratorij za ispitivanje hrane i hrane za Zivotinje prema Rjedenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA:UP/I-310-26/14-01/14-

URBROJ: 525-10/1308-15-8 od 25. oZujka 2015.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIJE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju

REZULTATI ISPITIVANJA

Laboratorij za fizikalno-kemijska ispitivanja voda

Naziv analize Metoda Mijerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
Boja SM 2120 C (2017.) mg/PiCo skale <20 <0,2 Da
Mutnoca *HRN EN I1ISO 7027-1:2016 NTU <4 0,36 Da
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez Da
Okus HRN EN 1622:2008 bez bez Da
Koncentracija vodikovih iona *HRN EN 180 10523:2012 pH jedinica 6,5-9,5 7.6 Da
pri 22,6°C
Vodljivost *HRN EN 27888:2008 WSicm pri 25°C < 2500 276 Da
Utrodak KMnQa HRN EN 1SO 8467:2001 G2 mg/l <5,0 1,3 Da
Kloridi *HRN EN 1SO 10304-1:2009 ClI- mg/l <2500 13.5 Da
Amonij *HRN EN ISO 14911:2001 NHa" mgfl = 0,50 < 0,090 Da
Nitriti *HRN EN SO 10304-1:2009 NOz" mg/l < 0,50 < 0,060 Da
Nitrati *HRN EN 1SO 10304-1:2009 NO=" mglfl <50 2.9 Da
Fosfati *HRN EN SO 10304-1:2009 P pall < 300 <30 Da
Sulfati *HRN EN IS0 10304-1:2009 SO mygll < 250,0 21 Da
Fluoridi HRN EN 18O 10304-1:2009 F-magll £15 <0,13 Da
Kalcij *HRN EN ISO 14911:2001 Ca mg/l 38
Kalij *HRN EN SO 14911:2001 K mg/l =12 1.7 Da
Natrij *HRN EN 1SO 14911:2001 Na mg/l <200,0 10 Da
Magnezij *HRN EN ISO 149811:2001 Mg mg/l 10
Ukupna tvrdocéa HRN 1SO 6059:1998 CaCOs mg/l 135
Silikati SM 4500-Si0: DE {2017.) Si0z mg/l <50 2,9 Da
Vodikov sulfid HRN 1SO 10530:1998 mg/l H=S < 0,056 < 0,02 Da
Ukupne suspenzije HRN EN 872:2008 mag/l <10 <4 Da
Alkalitet HRN EN 1SO 9963-1:1998 HCOa™ mg/l 130
Cijanidi HRN 1SO 6703-1:1998 Hall < 50 <2 Da
Detergenti anionski HRN EN 903:2002 pall <200,0 < 21 Da
Detergenti neionski SM 5540-D (2017.) uall <£200,0 <150 Da
Fenoli HRN 1SO 6439:1938 Hall <1
Ukupni organski ugljik (TOC) *HRN EN 1484:2002 C mall 153
Laboratorij za mikrohiologiju voda

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
Broj kolonija 22°C *HRN EN ISO 6222:2000 n/1 ml S/j__D__ 6 Da
Broj kolonija 36°C *HRN EN 1SO 6222:2000 n/1 ml 00U 2 Da

=n

* akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017 %
OBR 090 REV 3 Analitick Strana 2/6

MNapomena:
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1} Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvriitelja.
2} Analititko izvjesde rezultat je elekironitke obrade podataka te je punovaedi bez Ziga | potpisa.
3) “Akreditirana metoda prema HRN EN ISC/IEC17025:2017
4) #lzjava o sukladnosti nije u akreditiranom podruju

Franje Krezme 1, 31000 Osijek
tel. 031 225 787 | fax. 031 225 788

e-maii: zzjz.vode@gmail.com

| www.zzjzoslek b

| IBAN: HR6023900011101055394
| MB: 3018792 | OIB: 46854859465




ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIJE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
*HRN EN ISO 9308-1:2014 i HRN EN ISO
ichi i 100 <1 Da
Escherichia coli 9308-1:2014/A1:2017 nf100m| 0
*HRN EN ISO 9308-1:2014 i HRN EN ISO
i koliformi 0 <1 Da
Ukupni koliformi 9308-1:2014/A1:2017 n/100ml
Clostridium perfringens *HRN EN ISO 14189:2016 n/100 mi 0 <1 Da
Enterokoki *HRN EN ISO 7898-2:2000 n/100 ml 0 <1 Da
Pseudomonas aeruginosa *HRN EN ISO 16266:2008 n/100 ml 0 <1 Da
Podugovorene metode
Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
Bromati *HRN EN ISO 15061:2001 Mg/l =10 =2 Da
Kloriti *HRN EN ISO 10304-4:2001 pg/! < 400 <10 Da
Klorati “HRN EN I1SO 10304-4:2001 g/l <400 65 Da
Akrilamid Vlastita metoda Hall <0,10 < 0,05 Da
Epiklorhidrin Vlastita metoda Hgfl 0,10 < 0,05 Da
Vinil klorid Vlastita metoda Mg/l < 0,50 < 0,2 Da
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Napomena:
1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvréitelja.
2) Analiticko izviedce rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovaZedi bez Ziga i potpisa.

3) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017

4) #lzjava o sukladnosti nije u akreditiranom podruéju

Franje KreZzme 1, 31000 Osijek i e-mail: zzjz.vode@gmail com
tel. 031 225 787 | fax. 031 225 788

I‘ IBAN: HRG023900011101055394

|
wwwe.zzjzosijek hr | MB: 3018792 | OIB: 46854859405



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIJE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
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Napomena:

1} Rezultati ispitivanja odnose se iskljufivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati niti koristiti u reklamne swv
2} Analititko izvjesde rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovaZedi bez Ziga i potpisa.

3} "Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017
4) #lzjava o sukladnosti nije u akreditiranom podrugju

Franje Krezme 1, 31000 Osijek
tel, 031 225 787 | fax. 031 225 788

www, zzjzosijek.hr

| e-mail: zzjz.vode@gmail.com

! IBAN: HR60Z3800011101055394
MB: 3018792 | OIB: 46854859465




ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIJE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
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Laboratorij za atomsku spektroskopiju i spektrometriju masa
Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
Arsen *HRN EN 1SO 17294-2:2016 As ugll <10 0,26 Da
Aluminij *HRN EN 1SO 17294-2:2016 Al pall < 200 125 Da
Antimon *HRN EN ISO 17294-2:2016 Sb pg/l =50 < 0,63 Da
Bakar *HRN EN ISO 17294-2:2016 Cumagll 20 0,00064 Da
Barij *HRN EN I1SO 17294-2:2016 Ba pg/l <700 22,4 Da
Berilij *HRN EN I1SO 17294-2:2016 Be pgll < 0,04
Bor *HRN EN I1SO 17294-2:2016 B mall =10 < 0,0079 Da
Cink *HRN EN ISO 17294-2:2016 Zn pg/l = 3000 5,22 Da
Kadmij *HRN EN ISO 17294-2:2016 Cd pgll 5,0 < 0,06 Da
Kobalt *HRN EN ISO 17294-2:2016 Co gl < 0,06
Krom ukupni *HRN EN 1SO 17294-2:2016 Cr g/l s 50 <0,39 Da
Mangan *HRN EN ISO 17294-2:2016 Mn pg/l < 50,0 0,43 Da
S TR AT
/T:\‘\\Q"LOF\-’"\ Vs @';\._\
o, ¥ N
* akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (23 = g__}
OBR 090 REV 3 \\;% Q:’-} S Analiticko izvjesée broj: 01 02081/20 Strana 5/6
Napomena: R n S/
1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitani uzorak i ne smiju se u%‘\a‘a‘ti ﬂf}%@ti u reklamne svrhe bez odobrenja izvriitelja,
2) Analititko izvjece rezultat je elektroniéke obrade podataka te je punovazedi bez ﬁ"&ﬂ'sa.
3) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017
4) #lzjava o sukladnosti nije u akreditiranom podruéju
Franje Krezme 1, 31000 Osijek I e-mail: zzjz.vode@gmail.com ; IBAN: HRE0235000111010553%4

tel. 031 225 787 | fax. 031 225 788 www . zzjzosijek br ! MB: 3018792 | OIB: 46854853465



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIJE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju

MNaziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
Nikal *HRN EN IS0 17294-2:2016 Ni g/l =20 0,26 Da
Olovo *HRN EN I1SO 17294-2:2016 Pb pall <10 0,26 Da
Selen *HRN EN IS0 17294-2:2016 Se pgll <10 < 0,40 Da
Srebro *HRN EN IS0 17294-2:2016 Ag pall <10 < 0,23 Da
Vanadij *HRN EN ISO 17294-2:2016 Vgl 550 0,38 Da
Zeliezo *HRN EN ISO 17294-2:2016 Fe pall <200,0 < 3,38 Da
Ziva *HRN EN ISO 17294-2:2016 Hg pgl 5.0 <0,02 Da

Laboratorij za kromatografiju

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
Trihalometani ukupni HRN EN ISO 10301:2002 pall <100 <10,0 Da
1,2-dikloretan HRN EN ISO 10301:2002 pgfl <30 <03 Da
Trikloreten HRN EN ISO 10301:2002 pgll <05
Tetrakloreten HRN EN 1SO 10301:2002 [Wls]i] 0,52
Suma Tetrakloreten i Trikloreten | HRN EN 1SO 10301:2002 Hall <10 <1,0 Da
o0 | oo | oo
Brsoialiiren *Vlastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.) uof <0,010 < 0,007 Da

modificirana HRN EN 1SO 17993:2008
"Wlastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.)

<
e il modificirana HRN EN ISO 17993:2008 b/ .00
. : *Vlastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019)
Benz(gh)peniere modificirana HRN EN ISO 17993:2008 Hg! .
*Vlastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.)
Benzo(k)fluoranthene modificirana HRN EN ISO 17993:2008 ug/ g
*Vlastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.)
Fluoentnens modificirana HRN EN ISO 17993:2008 Hol =0;,1006
: *Vlastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.)
Indene(issecipinne modificirana HRN EN 1SO 17993:2008 Kol <080
. e HRN EN SO 9377-2:2002; HRN ISO 11423-
Ugljikovodici 2 ua/l < 50,0 <2,0 Da
2:2002
Benzen HRN ISO 11423-1:2002 pafl <1 <0,3 Da
Rad na terenu
Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
Temperatura vode SM 2550 B (2017) E <25 18 Da
Slobodni klor *HRN EN ISO 7393-2:2018 Clz mgl/l <06 0,49 Da

Kraj analitickog izvjesca

* akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017
OBR 090 REV 3 Analititko izvjesce broj: 01 02081/20 Strana 6/6

Napomena:

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvriitelja.
2) Analiticko izvjeSce rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovaZeci bez Ziga i potpisa.

3) "Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017

4) #lzjava o sukladnosti nije u akreditiranom podrugju
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