ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANLJE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju - Odjel za ispitivanje vode i zraka

17025 HAA B

g8l

Franje Krezme 1, 31000 Osijek e-mail: zzjz.vode@gmail.com IBAN: HR8223600001102365191 :
tel. 031 225 787 | fax. 031 225 788 | www.zzjzosijek.hr MB: 3018792 | OIB: 46854859465 =1

ANALITICKO 1ZVJESCE

Osijek, 26.2.2018,

Broj izvjesca: 01 00688/18 Hidrobel doo. BEL@_}{‘:E

Kupac: o — Primljiern r:'.'.-‘-,:."};;t: 0505 9.0’3
31551 Belisce, Radnicka 1/B 2 i

Dokument: Ugovor Klasa:112-03/18-01/1, Ur.broj:381-18-25 DA } Ol—OQ}B, 1

Naziv uzorka; Voda za ljudsku potro$nju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije

Vrsta uzorka; Voda za ljudsku potro$nju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije

Datum uzorkovanja: 21.2.2018. 09:45

Datum dostave: 21.2.2018. 12:40

Pocetak analize: 21.2.2018,

Zavrdetak analize: 26.02.2018. 13:06:34

Lokacija: Osnovna $kola I. Kukuljeviéa - kuhinja, Belisé¢e

Vrsta analize; A analiza

Dokument naruéitelia: ~ NarudZbenica br. 45

Razlog zahtjevanja: Prema zahtjevu narucitelja
Uzorkovao: Suzana Skoki¢

Tip dostave: Uzorkovano
ZAKLJUCAK:

Dobiveni rezultati analize uzorka vode za ljudsku potro$nju SUKLADNI SU MDK vrijednostima iz Priloga I. Pravilnika o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te naginu vodenja
registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17). Obzirom na izvr§enu analizu uzorak vode

za ljudsku potro$nju ispunjava parametre sukladnosti prema &l. 6. stavku 2. Zakona o vodi za ljudsku potrognju (NN br. 56/13,
64/15i 104/17).

Voditeljica odjela:
Vera Santo

Voditeljica iluibe:
JIng.preh.teh.
] "

doc. dr. sc. Suzana Cavar, mag. pharm.

di spec.dndlit.toksikologije

Dostaviti;
1. Hidrobel d.o.o., Hrvatska, 31551 Beli¢¢e, Radniéka 1/B
2. Arhiva
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Rezultati ispitivanja odnose se isklju&ivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnozavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvriitelja.

Qvlasteni laboratorij za provodenje analiza vode za liudsku potronju prema Rjegenju Ministarstva zdravlja, KLASAUF/N-541-02/14-03/12;

URBROJ: 534-07-1-1-3/3-16-13 od 9. lipnja 20186.

Ovlasteni laboratorij za uzimanje uzoraka i ispitivanja voda prema Rjesenju Ministarstva zastite okolida | energetike, KLASA:U P/1-325-07/17-02/07;

URBROJ: 517-17-2-14-4 od 4. travnja 2017.

Ovlasteni laboratorij za ispitivanje hrane i hrane za Zivotinje prema Rjesenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA:UP/I-310-26/14-01/14;

URBROJ: 526-10/1308-15-8 od 25. oZujka 2015.
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REZULTATI ISPITIVANJA

Laboratorij za fizikalno-kemijska ispitivanja voda

Naziv analize

Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
Temperatura vode SM 2550 A (1998) oG =25 161 Da
Boja HRN EN 1SO 7887:2012 mg/l Pt/Co skale <20 4.8 Da
Mutnoca *HRN EN ISO 7027-1:2016 “NTU jedinica <4 0,9 Da
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez Da
Okus HRN EN 1622:2008 bez bez Da
Koncentracija vodikovih iona *HRN EN ISO 10523:2012 pH jedinica pri 25°C  |6,5-9,5 7.8 Da
Vodljivost *HRN EN 27888:2008 uS/cm pri 25°C < 2500 426 Da
Utrosak KMnOa HRN EN ISO 8467:2001 Oz mg/l <5 29T Da
Amonij "HRN EN SO 149811:2001 NH4* mg/l <05 < 0,080 Da
Nitrati *HRN EN ISO 10304-1:2009 NOs~ mgfl <50 6.1 Da
Kloridi *HRN EN ISO 10304-1:2009 Cl- mg/l < 250 25 Da
Slobodni klor *HRN EN SO 7393-2:2001 Clz mgfl 0,5 0,1 Da
Zeljezo HRN SO 6332:1998 Fe pgil <200 43 Da
Laboratorij za mikrobiologiju voda
Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
Broj kolonija 22°C *HRN EN ISO 6222:2000 n/1 ml <100 6 Da
Broj kolonija 36°C *"HRN EN SO 6222:2000 n/1 ml <100 3 Da
Escherichia coli Qggg_' 11?2|\|0I184?A??20§1-;.2014 PHRNENISO 1 1 oomi 0 <1 Da
Ukupni koliformi ;';5;5;‘0254%??20&;:2014 THRNENISD n/100mi 0 <1 Da
Enterokoki *HRN EN [SO 7899-2:2000 n/100 ml 0 <1 Da
Pseudomonas aeruginosa *HRN EN ISO 16266:2008 n/100 ml 0 <1 Da
Clostridium perfringens *HRN EN ISO 14189:2016 n/100 ml 0 <1 Da
Laboratorij za atomsku apsorpcijsku spektrometriju
Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
Arsen *HRN EN SO 15586:2008 (G) As pg/l <10 < 1,00 Da
Mangan DIN 38408-33:2000 (F) Mn ugrl =50 < 10,0 Da
Kraj analitickog izvjeica
* akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007
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Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvréitelja.
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