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Voda za ljudsku potros$nju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije
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21.7.2022. 10:50

21.7.2022. 12:30

21.7.2022.

25.07.2022. 08:52:21

Pekara Crnkovci, V. Nazora bb, Crnkovci
A analiza

Prema zahtjevu narucitelja

Zvonimir Bubalo

Uzorkovano prema *HRN ISO 5667-5:2011; *HRN EN ISO 19458:2008

OBR 096 REV 3 zapis broj: 200/2022

1IZJAVA O SUKLADNOSTI:
Dobiveni rezultati analize uzorka vode za ljudsku potro$nju SUKLADNI SU MDK vrijednostima iz Priloga |. Pravilnika o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te nadinu vodenja
registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17 i 39/20). Obzirom na izvrSenu analizu,

uzorak vode za ljudsku potro$nju, ispunjava parametre sukladnosti prema ¢l. 6. stavku 2. Zakona o vodi za ljudsku potro8nju
(NN br. 56/13, 84/15,104/17, 115/18 i 16/20).

Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem ocitovanja Ministarstva zdravstva

(KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2) od 24. sijeénja 2020:

Voditeljica Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrm

Danije

Dostaviti:

Bezik, mag. ing. biotechn.

1. Hidrobel d.o.o., Hrvatska, 31551 Beli§c¢e, Radni¢ka 1/B

2. Arhiva
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Napomena:

Snjezana Ben 7c dipl.ing.preh.teh

Mz

Analiticko izvjesée broj: 01 02969/22

1) Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvrsitelja.

2) Analiticko izvjeSce rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovazeéi bez Ziga i potpisa.

3) U slu¢aju dostavljenog uzorka laboratorij se odri¢e odgovornosti za uzorkovanje i bilo koju tvrdnju koju naruéitelj navodi u svezi s uzorkom.
4) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017
5) **Granitna vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tumagenjima nadleznih tijela ili prema zahtjevu narugitelja
6) ***Mjerna ne5|gurnost izrazena kao proswena mjerna nestgumost sa obuhvatnim faktorom poknvanja k=2, uz razinu pouzdanostl od 95 %

Ovlasteni laboratoru za provodenje analiza vode za ljudsku potrosnju prema RJesenJu Ministarstva zdravstva KLASA:UP/1-541-02/21 03/11
URBRO.: 534-03-3-2/6-21-3 od 10. rujna 2021. i Rjesenju Ministarstva zdravstva, KLASA:UP/I-541-02/21-03/11;

URBROJ: 534-03-3-2/6-21-5 od 14. rujna 2021.
Ovlasteni laboratorij za uzimanje uzoraka i ispitivanja voda prema Rjesenju Ministarstva gospodarstva i odrzivog razvoja, KLASA:UP/I-325-01/22-01/02;
URBROJ: §17-09-1-2-1-22-3 od 19. srpnja 2022.
Ovladteni laboratorij za ispitivanje hrane i hrane za Zivotinje prema Rje$enju Ministarstva poljoprivrede, KLASA:UP/1-310-26/14-01/14;
URBROJ: 525-10/1308-15-8 od 25. ozujka 2015.

Voditeljica Sluzbe za zdravstvenu ekologiju:
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REZULTATI ISPITIVANJA

Laboratorij za fizikalno-kemijska ispitivanja voda

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica **MDK Rezultat | Sukladnost
Boja *SM 2120 C (2017.) mg/PtCo skale <20 <24 Da
Mutnoca *HRN EN ISO 7027-1:2016 NTU <4 0,50 Da
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez Da
Okus HRN EN 1622:2008 bez bez Da
Koncentracija vodikovih iona *HRN EN ISO 10523:2012 pH jedinica 6,5-9,5 7,7 Da
pri 22,8°C
Vodijivost *HRN EN 27888:2008 uS/cm pri 20°C < 2500 271 Da
Utrodak KMnOa HRN EN I1SO 8467:2001 Oz mg/l <50 2,73 Da
Laboratorij za mikrobiologiju voda

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica *MDK Rezultat | Sukladnost
Broj kolonija 22°C *HRN EN 1SO 6222:2000 n/1 ml <100 100 Da
Broj kolonija 36°C *HRN EN ISO 6222:2000 n/1 ml <100 21 Da
Escherichia cal “HRN EN10 830812014 THRNENISO |10, 0 “ s
Ukpri kolform HRN EN1SO 0308 T2014THRNEN IS0 | 110, 0 » o
Enterokoki *HRN EN ISO 7899-2:2000 n/100 ml 0 <1 Da
Pseudomonas aeruginosa *HRN EN ISO 16266:2008 n/100 ml 0 <1 Da
Clostridium perfringens *HRN EN ISO 14189:2016 n/100 ml 0 <1 Da
Laboratorij za ato;ﬁsvkursperktroskopiju i spektrometriju masa

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica *MDK Rezultat Sukladnost
Arsen *HRN EN I1SO 17294-2:2016 As ug/l <10 0,56 Da
Mangan *HRN EN ISO 17294-2:2016 Mn pg/l < 50,0 1,63 Da
Zeljezo *HRN EN ISO 17294-2:2016 Fe pg/l < 200,0 10,6 Da
Laboratorij za kromatografiju

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica *MDK Rezultat Sukladnost
Amonij *HRN EN ISO 14911:2001 NH+* mg/l < 0,50 < 0,0050 Da
Nitrati *HRN EN ISO 10304-1:2009 NOs™ mg/l <50 1,3 Da
Kloridi *HRN EN ISO 10304-1:2009 CIr mg/i £250,0 15,4 Da
Rad na terenu

Naziv analize Metoda Mijerna jedinica *MDK Rezultat | Sukladnost
Temperatura vode SM 2550 B (2017) °C <25 18,3 Da
Slobodni klor *HRN EN ISO 7393-2:2018 CL mg/l <05 <0,1 Da

Kraj analitickog izvjedca
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Napomena:

Analitigko izvjesée broj: 01:02969/22

1) Rezultati ispitivanja odnose se isklju&ivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnozavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvr$itelja.
2) Analiticko izvjesce rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovazedéi bez Ziga i potpisa.
3) U slu¢aju dostavljenog uzorka laboratorij se odri¢e odgovornosti za uzorkovanje i bllo koju tvrdnju koju naruditelj navodi u svezi s uzorkom.
4) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017
5) **Grani¢na vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tumacenjima nadleznih tijela ili prema zah!;e\ru nérucltelja

6) ***Mjerna ne5|gurnost |zrazena kao prosnena mjerna ne51gurnost sa obuhvatnlm faktorom poknvanja k= 2 uz razmu pouzdanostl od 95 %.

Srarde Krezme 1 310(>0 Qsijek

tel 431 225 787 | fax. 031

225788

An.axi 2z pkolomja@zzjzosu@k hr
{ www Tzizosijek hr

; MB: 3018792 | O1l3: 46854859465

3 S A,

: IBA'\E HR602?900011 101055391



