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ANALITICKO 1ZVJESCE

Osijek, 21.4.2023.

Hidrobhol doo.

01 01043/23 Primljeno dana:

Broj:

Hidrobel d.o.o.
31551 Belisce, Radnicka 1/B

UGOVOR KLASA:430-02/23-01/01, URBROJ:381-11-23-35

Sirova voda - crpiliste

Sirova voda - crpiliste

20.3.2023. 12:25

20.3.2023. 13:05

20.3.20283.

20.04.2023 09:21:05

Vodocrpiliste Drava

B2 analiza

Prema zahtjevu naruditelja

Jurica Vrlja

Uzorkovano prema *HRN I1SO 5667-5:2011; *HRN EN ISO 19458:2008
OBR 096 REV 3 zapis broj: 75/2023

IZJAVA O SUKLADNOSTL:

Obzirom na izvrenu analizu rezultati analize sirove vode NISU SUKLADN! MDK vrijednostima iz Priloga |. Pravilnika o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te naginu vodenja
registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17 i 39/20) i ne ispunjavaju parametre
sukladnosti prema &L6., st.2. Zakona o vodi za ljudsku potrodnju (NN br. 30/23) te ju je potrebno preraditi i osigurati
sukladnost za parametre: mutnoéa, broj kolonija na 22 °C, Escherichia coli, ukupni koliformi, enterokoki, Pseudomonas
aeruginosa i Zeljezo.

Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem o€itovanja Ministarstva zdravstva
(KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2) od 24. sijenja 2020.

Voditeljica Odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda i zr&__lka':
Danijela Bezik, mag. ing. biotechn.

(Pent .;' |

““Voditeljica Sluzbe za zdravstvenu ekologiju:
. Snjezana Benkoti¢, dipl.ing.preh.teh

Y el

Dostaviti: ==
1. Hidrobel d.o.0., Hrvatska, 31551 Belisée, Radnitka 1/B
2. Arhiva
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Napomena:

1) Rezuitati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnozZavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvrSitelja.

2) Analiticko izvjeS¢e rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovaZedi bez Ziga i potpisa.

3) U slu¢aju dostavljenog uzorka laboratorij se odri¢e odgovornosti za uzorkovanje i bilo koju tvrdnju koju narugitelj navodi u svezi s uzorkom.

4) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017

5) **Granicna vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tumacenjima nadleznih tijela ili prema zahtjevu naruéitelja

. ) ***Mjerna nesrgurnost izrazena kao proswena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uz razinu pouzdanosti od 95 %.

Ovlasten Iaboratonj za provodenje analiza vode za Uudsku potroénju prema Rjesenju Ministarstva zdravstva KLASA:UP/I-541-02/21-03/1 1;

URBROJ: 534-03-3-2/6-22-10 od 13. rujna 2022,

Ovlasteni laboratorij za uzimanje uzoraka i ispitivanja voda prema Rjesenju Ministarstva gospodarstva i odrzivog razvoja, KLASA:UP/I-325-01/22-01/02;

URBROJ: 517-09-1-2-1-22-3 od 19. srpnja 2022.

ggliétteni Ic:;b(;»:;grij za ispitivanje hrane i hrane za Zivotinje prema Rjesenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/22-01/31, URBROJ: 525-09/548-22-3 od
. listopada .

Analiti¢ko izvjesée broj: 01 01043/23
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NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVQ OSJECKO-BARANJSKE 7UPANUt

Sluzba za zdravstvenu ekoioggu

REZULTATI ISPITIVANJA

 Laboratorij za fizikalno-kemijska ispitivanja voda

Naziv analize Metoda Mijerna jedinica **MDK Rezultat | Sukladnost

Boja SM 2120 C (2023.) mg/PtCo skale <20 15 Da
Mutnoca *HRNEN 1SO 7027-1:2016 NTU <4 6.5 Ne
Miris HRN EN.1622:2008 bez bez Da
ékus - HRN EN ‘]622:2008 bez bez Da
I(onéignntracija vodikovih iona *HRN EN 1SO 10523:2012 pH jedinica 6,5-9,5 8,3 Da
pri 22,4°C

Vodljivost *HRN EN 27888:2008 pS/em pri 20°C < 2500 357 Da
Utrosak KMnOa4 HRN EN ISO 8467:2001 O2mgll <50 3,69 Da
Ukupna tvrdoca HRN ISO 6059:1998 CaCQOs mg/l 188

Silikati SM 4500-Si0: DE (2017.) Si02 mgl/l <50 0,72 Da
Vodikov sulfid HRN ISO 10530:1998 mg/l H=S <0,05 <0,020 Da
Ukupne suspenzije HRN EN 872:2008 mg/l <10 7,6 Da
Alkalitet HRN EN SO 9963-1:1998 HCOs™ mgl/l 195

Cijanidi |HRN ISO 6703-1:1998 yg/l <50 <2 Da
Detergenti anionski HRN EN 903:2002 Mg/l <200,0 <21 Da
Degergenti neionski SM 5540-D (2017.) ‘ o/l < 200,0 <150 Da
Fenoli HRN ISO 6439:1998 pg/l <1

Ukupni or]ganski ugljik (TOC) *HRN EN 1484:2002 C mg/l 3,7

Laboratorij za mikrobiologiju voda

Naziv analize Metoda Mijerna jedinica **MDK Rezultat | Sukladnost
Broj kolonija 22°C *HRN EN 1SO 6222:2000 n/1 mi <100 > 300 Ne
Broj kolonija 36°C *HRN EN ISO 6222:2000 n/1 ml <100 60 Da
Escherichia coli ;';(Tal\f 1%21()'1?;/0;1;?20(?1.-1/:2014 FHRNENSO n/100mi 0 >80 Ne
Ukupni koliformi ;g?gf 5;0'1?‘%‘(1’:320&';12014 PHRNENISO 1 1) 400mt 0 > 80 Ne
Clostridium pe/T'/'/'ngens *HRN EN ISO 14189:2016 n/100 mi 0 <1 Da
Enterokoki *HRN EN ISO 7899-2:2000 n/100 mi 0 53 Ne
Psg{/da(nonas aert;y[nosa *HRN EN ISO ‘16266:200& n/100 mi 0 10 Ne
Podugovorene metode

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica *MDK Rezultat Sukladnost
Enterovirusi RT-PCR n/5000 mil 0 0 Da

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,

Pesticidi ukupni |zdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA ug/l <0,50 < 0,05 Da
525.3, EPA 536 ——
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Napomena \

1) Rezultati ispitivanja odnose se lSklqulVO na ispitani uzorak i ne smiju sé umnozavat: niti koristitiy reklamne svrhe bez odobrenja izvriitelja.

2) Analiticko i izvie$ée rezultat je elektromcke Obrade podataka teje punovazeél bez Ziga i potpisa: _.','

3) U-slu¢aju dostavljenog uzorka Iaboratoru se odri¢e odgovornosti za uzorl\ovanje i-bilo koju tvrdn}fz koju narugitelj navodi u svezi s uzorkom.

4) *Akredmrana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017 N

5) *Granitna v ijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, defi mrana“zakonskm.proplsma tumadenjima nadleznih tijela ili prema zahtjevu narugitelja

6) ***Mjerna nesigurnost izrazena kao prosirena mjema nes:gurnost sa obuhvatnim faktorom poknvanja k—2 uz razmu pouzdanostl od 95 %.

Franje KreZzme 1, 31000 Osijek i e mail: 2z-ckologija@zzizosijek.br i | IBAN: hRé()zJ900011101055394
tel. 031 225 787 | fax. 031 225 /88 i Ewww. zzjzosijok hr ! I MB: :(}1&7‘ 2] QIB: 468548594065



' NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIJE

‘ Sluzba za zdravstvenu ekologiju
Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat | Sukladnost

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,

lzodrin Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA gl <0,10 < 0,03 Da
525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,

Aldrin Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA ug/l < 0,030 <0,03 Da
525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,

Dieldrin Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA pg/t < 0,030 <0,03 Da
525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Viastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,

Heptaklor Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA ug/! < 0,030 <0,03 Da
525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Viastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,

Heptaklorepoksid-cis Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA pg/l < 0,030 <0,03 Da
525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,

Heptaklorepoksid-trans Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA ugll <0,030 <0,03 Da
525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,

Dimetoat Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA ug/l <0,10 <0,03 Da
525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,

Klorfenvinfos Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA g/l <0,10 <0,03 Da
525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,

Klorpirifos Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA ug/l £0,10 < 0,01 Da
525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,

Klorpirifos-metil Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA g/l <0,10 < 0,03 Da
525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,

Malation Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA ug/l <0,10 < 0,02 Da
525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,

Ometoat Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA ug/l <0,10 <0,03 Da
525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,

Pirimifos-metil lzdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA po/t <0,10 <0,03 Da
525.3, EPA 536 =3

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo AN .
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Napomena:

1) Rezultati ispitivanja odnose se isklju€ivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnozavati niti kor&stm u reklamne svrhe}aez odobrenja izvrSitelja.
2) Analititko izvjeSce rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovazeéi bez Ziga i potpls"a\
3) U slugaju dostavljenog uzorka laboratorij se odri¢e odgovornosti za uzorkovanje i bilo kOle tvrdnju Kaiji g_aruéﬂelj navodi u svezi s uzorkom.
4) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017
5) **Granitna vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tumacenjima nadleznih tijela ili prema zahtjevu naruéitelja
6) **Mjerna nesigurnost izrazena kao prosirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uz razinu pouzdanosti od 95 %.

Franje KreZzme 1, 31000 Osijek
tel. 031 225 787 | fax. 031 225 788 )

www.zzjzosijek.hr

| e-mail: zz-ekologija@zzjzosijek.hr

4

| IBAN: HR6023900011101055394

MB: 3018792 | OIB: 46854859465




NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANUE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica *MDK Rezultat | Sukladnost

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Glifosat Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA Mg/ £0,10 < 0,03 Da
525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Fosetil I1zdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA ug/l <0,10 < 0,05 Da
525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Malaokson Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA Mgfl 0,10 <0,03 Da
525.3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Atrazin Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA Hg/l <0,10 < 0,01 Da
525.3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Simazin Izdanje:1/3,6.1.2020., modlfurane EPA pg/l <0,10 < 0,04 Da
525.3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,

Desetil atrazin (EC) Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA ug/l <0,10 <0,03 Da
525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Deisopropil atrazin (DIA) Izdanje:1/3,6.1.2020., modifi icirane EPA ug/l <0,10 < 0,02 Da
525.3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,

Desetil terbutilazin (DET) Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA Mg/l <0,10 <0,03 Da
525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Desetil deisopropil atrazin (DEDIA)| lzdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA ug/l £0,10 < 0,04 Da
525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Desetil 2-hidroksi atrazin (ANSES) | izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA Mg/l <0,10 <0,03 Da
525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Hidroksi atrazin (ANSES) lzdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA ug/l <0,10 <0,03 Da
525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Hidroksi simazin (ANSES) Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA ug/l £0,10 <0,03 Da
525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Hidroksi terbutilazin (ANSES) Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA pg/ <0,10 <0,02 Da
525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
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Napomena: [
1) Rezultati ispitivanja odnose se isklju€ivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnozavat||n|t| koristiti- trreklamne- swine bez odobrenja izvriitelja.

2) Analiti¢ko izvjesce rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovazZedi bez Z|ga\| potpisa. 1

3) U sluéaju dostavljenog uzorka laboratorij se odrige odgovornosti za uzorkovanje i bilo k@Ju turdnju koju naruéﬁeu navodi u svezi s uzorkom.

4) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017

5) **Granitna vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim proﬁrsrma rumacenpma nadleznih tijela ili prema zahtjevu naruéitelja
6) ***Mjerna ne3|gurnost |zrazena kao prosnrena mjerna neS|gurnost sa obuhvatnim faktorom pokrlvanja k-2 uzra razmu pouzdanostl od 95 %.

Franje Krezme 1, 31000 Osijek e “nall zz- ekologua@zqzosuek hr i IBAN. HR6023900011101055394
tel. 031 225787 | fax. 031 225 788 : www.zzjzosijek.hr ; MB: 3018792 | OIB: 46854859465




' NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIJE

g Sluzba za zdravsivenu ekologiju

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica *MDK Rezultat | Sukladnost

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10, I
Metribuzin lzdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA’ pg/I <0,10 < 0,05 Da
525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Terbutilazin I1zdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA - Mg/t <0,10 < 0,03 Da
525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Viastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Bentazon Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA pg/ <0,10 <0,03 Da
525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Bromacil Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA pgll <0,10 < 0,01 Da.
525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Desmetil izoproturon Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA ug/l <0,10 < 0,02 Da
525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Dikamba 1zdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA pall <0,10 < 0,05 Da
525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Dimetenamid-p Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA ug/l <0,10 < 0,01 Da
525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Diuron I1zdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA g/l 0,10 < 0,02 Da
525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
2,4-D Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA Mg/l <0,10 < 0,02 Da
525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
2,6-diklorbenzamid Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA ug/l £0,10 < 0,02 Da
525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Izoproturon Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA ug/l <0,10 < 0,01 Da
525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravsivo

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Klorotoluron Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA ugfl <0,10 < 0,02 Da
525.3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Linuron Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA pg/l <0,10 < 0,02 Da
525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo = N,
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Napomena: /

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati niti k,ons_ti;l'{j reklamne svrhe bez odobrenja izvr$itelja.

2). Analiticko izvjedce rezultat je elektronidke obrade podataka te je punovazeéi bez Ziga i-potpisa.

3) U sluéaju dostavijenog uzorka laboratorij se odrite odgovormosti za uzorkovanje i bilo koju tvrdnju koju narugitelj navodi u svezi s uzorkom.

4) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017 )

5) **Granicna vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tuma&enjima nadieznih tijela ili prema zahtjevu naruditelja
62 ‘fif_l\!l_jgfn&l rrlt_afig‘_urnost izrazena kao proSirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, uz razinu pouzdanosti od 95 %.

Franje KreZme 1, 31000 Osijek ; e-mail; zz-ekologija@zzjzosijek.hr § IBAN: HR6023900011101055394
tel. 031 225 787 | fax. 031 225 788 ‘ www.zzjzosljek.hr § MB: 3018792 | QIB: 46854859465




NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANUE

Sluzba za /d'avstvenu ekelogiju

Naziv analize Metoda Mijerna jedinica *MDK Rezultat | Sukladnost

*Vlastita metoda, Oznaka:P-EEST—ﬁ 0,

MCPA |zdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA ug/l <0,10 < 0,02 Da

525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10;

Mekoprop Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA pg/l <0,10 < 0,05 Da

525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,

Pendimetalin Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA Hg/l <0,10 <0,02 - Da

525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,

Prosulfokarb Izdanje:1/3,6.1.2020., modﬁ"cnrane EPA ug/l <0,10 < 0,01 Da
525.3, EPA 536 :

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

. *Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Azoksistrobin {zdanje: 1/3,6.1.2020., modlflmrane EPA Hgll <0,10 < 0,05 Da
525.3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*| Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Folpet Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA pg/l <0,10 < 0,02 Da
525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Mankozeb Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA (o] <0,10 <0,03 Da
525.3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka:P:PEST-10,

Propiheb Izdanje 1/3,6.1.2020., modlfCIrane EPA ugh <0,10 < 0,04 Da
525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,

‘Tebukonazol . Izdanje 1/3,6.1.2020., modlfcnrane EPA Mgl <0,10 < 0,02 Da
525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
‘Tiof‘anat metil lzdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA Vlelj} <0,10 < 0,02 Da
;| 525.3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Acetoklor Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA ug/l <0,10 < 0,01 Da
525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Acetoklor ESA 1zdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA pg/l <0,10 < 0,05 Da
525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Acetoklor OXA lzdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA Hgll <0,10 < 0,01 Da
525.3, EPA 536

ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
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Napomena: | |

1) Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati niti koristiti U reklamne svrhe bez odobrenja izvrsitelja.

2) Anaiiti¢ko izvjesce rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovaZedi bez Ziga i potpisa. \

3)U sluéaju dostavijenog uzorka laboratorij se odri¢e odgovornosti za uzorkovanje i bilo koju tvrdnju kajit naruéltelj navodt U svezi s uzorkom.

4) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025 2017 — —

5) **Granitna vrijednost speuf kacije navedene u izjavio sukladnost| definirana zakonskim propisima, tumagenjima nadleznih tijela ili prema zahtjevu naruditelja

6) ""‘Mjerna ne3|gurnost izrazena kao prosurena mJerna ne5|gurnost sa obuhvatmm faktorom pokrlvanja k= 2 uz razmu pouzdanostl od 95 %.

Franje Krezme 1, 31000 Osijek , e-mail: zz- nmlogga@zqzosmkt IBAN HR602390001L10105:>394
tel. 031225 787 | fax. 031 225 788 ! i www.zzjzosijek.hr ! MB: 3018792 | OIB: 46854859465




NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIJE

~

Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica *MDK Rezultat | Sukladnost
*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
S-metolaklor Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA ugll <0,10 < 0,01 Da
525.3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Metolaklor ESA Izdanje:1/3,6.1.2020., modlfCIrane EPA -7 g/l <0,10 <0,05 Da
525.3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Metolaklor OXA 1zdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA po/l <0,10 < 0,01 Da
525.3, EPA 536
ispitivanje proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Laboratorij za atomsku spektroskopiju i spektrometriju masa
Naziv analize Metoda Mjerna jedinica **MDK Rezultat | Sukladnost
Arsen *HRN EN ISO 17294-2:2016 As pg/l <10 1,22 Da
Aluminij *HRN EN ISO 17294-2:2016 Al ug/l <200 107 Da
Antimon *HRN EN ISO 17294-2:2016 Sb pg/l <50 <0,63 Da
Bakar *HRN EN 1SO 17294-2:2016 Cumg/! <20 0,0057 Da
Barij *HRN EN ISO 17294-2:2016 Ba pg/l <700 29,5 Da
Berilij *HRN EN ISO 17294-2:2016 Be pg/l < 0,04
Bor *HRN EN ISO 17294-2:2016 B mg/l 1,0 < 0,0079 Da
Cink *HRN EN ISO 17294-2:2016 Zn ug/l < 3000 38,6 Da
Kadmij *HRN EN ISO 17294-2:2016 Cd pg/! <5,0 < 0,06 Da
Kobalt *HRN EN I1SO 17294-2:2016 Co g/l 0,10
Krom ukupni *HRN EN ISO 17294-2:2016 Cr pg/l <50 <0,39 Da
Mangan *HRN EN ISO 17294-2:2016 Mn pg/l £50,0 31,6 Da
Nikal *HRN EN ISO 17294-2:2016 Ni pg/l <20 2,81 Da
Olovo *HRN EN ISO 17294-2:2016 Pb pg/l <10 1,71 Da
Selen *HRN EN ISO 17294-2:2016 Se pg/l <10 < 0,40 Da
Srebro *HRN EN 1SO 17294-2:2016 Ag g/l <10 <0,23 Da
Vanadij *HRN EN 1SO 17294-2:2016 V pg/t <5,0 0,25 Da
Zeljezo *HRN EN ISO 17294-2:2016 Fe pg/l <200,0 218,7 Ne
Ziva *HRN EN ISO 17294-2:2016 Hg pg/l <10 < 0,02 Da
Laboratorij za kromatografiju
Naziv analize Metoda Mijerna jedinica *MDK Rezultat | Sukladnost
Trihalometani ukupni *HRN EN 1SO 10301:2002 uglt <100 <1,0 Da
1,2-dikloretan *HRN EN ISO 10301:2002 pg/l <3 < 0,90 Da
Trikloreten *HRN EN I1SO 10301:2002 Hg/l < 0,025
Tetrakloreten *HRN EN ISO 10301:2002 ug/l < 0,025
OBR 090 REV 7 Analifi‘t‘.ko izvjesce broj: 01 01043/23 Strana 7/8
Napomena:

1) Rezultati ispitivanja odnose se isklju€ivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnozavati niti korstm ureklamne svthe bag odobrenja izvrsitelja.
2) Analiticko izvjeScée rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovazedi bez Ziga i pot;:lsa
3) U slu¢aju dostavljenog uzorka laboratorij se odri¢e odgovornosti za uzorkovanije i bilo koju lvrdnju koju narugitelj rENgdl u svezi s uzorkom.
4) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017
5) **Granicna vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propigma tumacanumgﬂad!ezmh tijela ili prema zahtjevu narucitelja

6) ***Mjerna nesigurnost izrazena kao proswena mjerna ne5|gurnost sa obuhvatnim faktorom poknvaﬂ;a-‘.

k=2,

2 Uz fazmu pouzdanosh od 95 %.

Franje Krezme 1, 31000 Osijek
tel. 031 225 787 | fax. 031 225 788

www.zzjzosijek.hr

§ e-mall: zz-ekologija@zzjzosijek.hr
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NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIJE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica *MDK Rezultat | Sukladnost
Suma Tetrakloreten i Trikloreten | *HRN EN 1SO 10301:2002 Mg/l <10 <0,050 Da
*Vlastita metoda KR 033 REV 4
PAH ukupni (24.05.2019.) modificirana HRN EN ISO ugll £0,10 <0,024 Da
17993:2008
*Vlastita metoda KR 033 REV 4
Benzo(a)piren (24.05.2019.) modificirana HRN EN 1SO ugfl <0,010 < 0,007 Da
17993:2008
*Vlastita metoda KR 033 REV 4
Benzo(b)fluoranthene (24.05.2019.) modificirana HRN EN 1SO ug/l < 0,005
17993:2008
*Vlastita metoda KR 033 REV 4
Benzo(ghi)perilene (24.05.2019.) modificirana HRN EN iSO ug/l < 0,004
17993:2008
*Vlastita metoda KR 033 REV 4
Benzo(k)fluoranthene (24.05.2019.) modificirana HRN EN ISO pg/ < 0,002
17993:2008
*Vlastita metoda KR 033 REV 4
Fluoranthene (24.05.2019.) modificirana HRN EN I1ISO ug/l 0,0006
17993:2008
*Vlastita metoda KR 033 REV 4
Indeno(1,2,3-cd)pirene (24.05.2019.) modificirana HRN EN ISO pall < 0,005
17993:2008
Ugljikovodici HRN EN ISO 9377-2:2002 ug/l < 50,0 < 0,60 Da
Benzen HRN ISO 11423-1:2002 pg/ <1 <0,3 Da
Kloridi *HRN EN ISO 10304-1:2009 Cl-mgl/l < 250,0 14,2 Da
Amonij *HRN EN ISO 14911:2001 NHa* mgll <0,50 < 0,0050 Da
Nitriti *HRN EN {SO 10304-1:2009 NO=" mg/l <£0,50 <0,10 Da
Nitrati *HRN EN 1SO 10304-1:2009 NOs™ mg/l <50 4,8 Da
Fosfati *HRN EN 1SO 10304-1:2009 P ug/ < 300 <0,03 Da
Sulfati *HRN EN ISO 10304-1:2009 SO« mg/l <250,0 27,9 Da
Fluoridi *HRN EN ISO 10304-1:2009 F-mg/t <1,5 0,13 Da
Kalcij *HRN EN 1SO 14911:2001 Ca mgl/l 51
Kalij *HRN EN ISO 14911:2001 K mg/l <12 2,2 Da
Natrij *HRN EN ISO 14911:2001 Na mg/l < 200,0 11,9 Da
Magnezij *HRN EN ISO 14911:2001 Mg mg/l 12
Bromati *HRN EN ISO 15061:2001 ug/! <10 <3,0 Da
Laboratorij za rad na terenu
Naziv analize Metoda Mjerna jedinica *MDK Rezultat Sukladnost
Temperatura vode SM 2550 B (2023.) °C <25 7.9 Da
—
. V\\
Kraj analitickog izvjeséa
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Napomena:

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvrSitelja.
2) Analiticko izvjedée rezultat je elektroniCke obrade podataka te je punovazeci bez Ziga i potpisa.
3) U slu¢aju dostavljenog uzorka laboratorij se odrite odgovornosti za uzorkovanje i bilo koju tvrdnju koju narucitelj navodi u svezi s uzorkom.
4) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017
5) **Grani¢na vrijednost specifikacije navedene u izjavi o sukladnosti, definirana zakonskim propisima, tumacenjima nadleznih tijela ili prema zahtjevu narucitelja
6) "’Mjerna nes:gurnost izrazena kao prosirena mjerna ne5|gurnost sa obuhvatnlm faktorom pokrivanja k—2 uz razinu pouzdanosu od 95 %.
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